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CIUDAD DE MEXICO

Formato de Inspeccidon Postsismica

Evaluacion rapida
19/SEPTIEMBRE/2017

Nombre de la Unidad Hospitalaria: HOSPITAL PEDIATRICO MOCTEZUMA

Nombre del Evaluador Técnico: Lic. Jesiis Rodriguez Mayen, Encargado de la JUD

Administrativa

Area del Hospital: Todo el Hospital (ler piso Area de Gobierno, Consulta Externa

Hospitalizacion)

1.- Ubicacion y Descripcion de la Edificacion.

Direccion: Oriente 158, No. 189

Colonia: Moctezuma 22 Seccion Delegacion: Venustiano Carranza
C.P. Entre que calles/Referencia: Anzar y San Juan

Coordenadas geograficas. Longitud 99°10732.50 O Latitud 19°48°07.63” N

Persona contactada: Lic. Fabian Contreras Gémez Teléfono: 19898479
Numero de niveles sobre el terreno (incluyendo azoteas y mezanine): Area de Gobierno PB
y primer piso, Hospitalizacién PB

Numero sé6tanos: 0

Numero de ocupantes:

2.- Tipos de inspeccioén:

Inspeccion Exterior
Unicamente
Inspeccion interior y exterior X

3.- Estado de la Edificacion

SI NO Existe
Duda

A | Derrumbe Total X
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Derrumbe parcial

Edificacion separada de su cimentacion

Asentamiento diferencial o hundimiento

Inclinacién notoria de la edificacion o de algin entrepiso

Darios en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)

Darfio severo en elementos no estructurales

Dafo en areas de Gobierno

Dafo en areas criticas

Dafio en Casa de Maquinas

Dafio en instalaciones gases medicinales

Darfios en instalaciones eléctricas

Dafos en instalaciones de diésel

Dafo en instalaciones de calderas

Dafo en instalaciones hidrosanitaria

Dafio en instalaciones de gas

XXX 2K X XXX XXX XXX X | X

vlo|z{z|Z|r|x|e|—|T|o|mm|o|o|m

Grietas, movimientos del suelo

X UCIA,
REHAB

Deslizamiento de talud o corte

Pretiles, balcones u otros objetos en peligro de caer

0O

Otros peligros (lineas o ductos rotos, derrames toxicos, etc).

XXX

4 - clasificacion Global.

Una vez evaluado el Estado de la Edificacion, de no encontrarse alguna respuesta afirmativa,

el inmueble se clasificara como Edificacion/Area Seqgura o de Riesgo Bajo.

clasificard como Area Insegura o de Riesgo Alto.

e De existir dudas, se sefialara Sequridad Incierta.

mm Edificaciéon y/o area Sequra Riesgo Bajo
1 Edificacion y/o area Insequra Riesgo Alto
1 Seqguridad Incierta

En caso de encontrarse una respuesta afirmativa en cualquiera de los incisos “A” al “F”, se
clasificara como Edificacidn Insegura o de Riesgo Alto.
En caso de encontrarse una respuesta afirmativa en cualquiera de los incisos “G” al “S”, se

SECRETARIA DE SALUD DEL D.F.
HOSPITAL PEDIATRICO MOCTEZUMA
DIRECCION

ORIENTE 158 NO. 189 COL. MOCTEZUMA
2DA. SECCION
TEL.55714057,557117

37C:\Users\antonio.lozano\Google Drive\Documents\direccion\CARPETA FINAL\CARPETA PARA ENTREGA\ANEXO 17

REPORTE POSTSISMO SEPT 19 DE 2017.docx




CDMX

CIUDAD DE MEXICO

5.- Apoyos Internos

Sl NO
No requiere revision futura X
Es necesaria evaluacion detallada X
Es necesario apuntalar X
Es necesario Maquinaria para remocion X
Es necesario apoyos Externos X

PROTECCION CIVIL X

SACMEX X
SSP X
SOBSE X
CENTRAL DE FUGAS X
OTROS X

SECRETARIA DE SALUD DEL D.F.
HOSPITAL PEDIATRICO MOCTEZUMA
DIRECCION

ORIENTE 158 NO. 189 COL. MOCTEZUMA
2DA. SECCION

TEL.55714057,557117

37C:\Users\antonio.lozano\Google Drive\Documents\direccion\CARPETA FINAL\CARPETA PARA ENTREGA\ANEXO 17
REPORTE POSTSISMO SEPT 19 DE 2017.docx



